A RAKTÁRAK MINŐSÍTÉSÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA

Előzmények

A 10/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet: 5, 20 és 21§-a előírja, hogy állományvédelmi ajánlást kell készíteni, majd ez alapján a közlevéltárak raktárait öt évenként minősíteni kell. Hosszú viták után 2005-ben az ajánlás elkészült, de meg kell mondani, hogy egyes részeit azóta is sok kritika éri. A Levéltári szakfelügyelet az elmúlt években elvégezte a minősítéseket, és sok tapasztalatra tett szert a minősítés kritériumainak előnyeiről és hátrányairól. Ezeket figyelembe véve 2009-ben a Levéltári szakfelügyelet kérte az OKM Levéltári kollégiumát, hogy vizsgálja felül és szükség szerinti módosítsa az ajánlás raktárminősítésre vonatkozó részeit. A Levéltári kollégiuma engem bízott meg a felülvizsgálat elvégzésével. Több szakembert is felkértem a közreműködésre, sajnos azonban az együttműködés nagyon akadozott, többszöri határidőmódosítás után végül egyedül nyújtottam be a módosítási javaslatot.

2010 júniusában a kollégium megtárgyalta a javaslatot, majd elhalasztotta a döntést.

A módosítás föbb szempontjai

Csak a minősítésre vonatkozó vagy ahhoz szorosan kapcsolódó részeket vizsgáltam felül, ill. módosítottam, a többit változatlanul hagytam. Nem kívántam ideális, de betarthatatlan normákat előírni, figyelembe vettem a magyar közlevéltárakban uralkodó állapotokat. Ez azonban nem jelentett elvtelen kompromisszumot, a fő célom az volt, hogy a minősítés elősegítse a raktári viszonyok javítását.
A raktári klimatikus normáknál az ún. hideg tárolás elvét igyekeztem érvényesíteni, ami az eddigitől eltérő szakmai felfogást jelent. A hideg tárolás elve csak néhány éve kezdett teret nyerni a nemzetközi szakmai életben, a lényege az, hogy hidegben a kémiai (bomlási) folyamatok lelassulnak, így a levéltári anyag öregedése is lassabb lesz, ami értelemszerűen hosszabb élettartamot jelent. Egyes szakértők egyenesen a levéltári anyag fagyasztva tárolást ajánlják. Persze óvatosan kell alkalmazni a hideg tárolást, ez nem jelenti azt, hogy ezután mindenütt be kell szüntetni a raktárak fűtését, mert közismert, hogy a hőmérséklet csökkenésével párhuzamosan növekedhet a relatív páratartalom (RH), ami egy bizonyos ponton túl már veszélyes lehet. De ha az RH rendben van, akkor nem kell félni az alacsonyabb hőmérséklettől. (Nem mellesleg a levéltárak komoly pénzeket takaríthatnak meg a fűtésszámlán.) A hideg tárolás elve a javaslatban konkrétan úgy jelentkezik, hogy az optimális, vagy jó hőmérsékleti tartomány lefelé kiszélesedett.
Az érvényes állományvédelmi ajánlásban a papíriratoknál a következő kategóriák és értékek szerepelnek:
	
	
	Megjegyzés

	18-20 oC
	Optimális
	Max. 1 °C napi ingadozással

	14-22 oC
	Elfogadható
	Max. 2 °C napi ingadozással

	14-22 oC
	Szükségmegoldás
	Nagyobb, mint 2 °C napi ingadozással

	<14, >22 oC
	Alkalmatlan 
	


A tervezett módosításban viszont az azonos kategóriák és a hozzájuk tartozó értékek a következők:
	2-14 oC
	Optimális

	15-18 oC
	Megfelelő

	24-26 oC
	Szükségmegoldás

	30-33 oC
	Alkalmatlan


Csak zárójelben említem meg, hogy a jelenlegi ajánlás alapján az Országos Levéltár raktárainak többsége biztosan az alkalmatlan kategóriába kerülne, mert a Bécsi kapu téri és a Hess András téri raktárakban május közepe és október eleje között 22 foknál magasabb a hőmérséklet. Gyanítom, hogy a magyar közlevéltárak többségében hasonló a helyzet.
A munkához igyekeztem felhasználni az elérhető nemzetközi szakirodalomban közölt eredményeket. Egy sor szabványt néztem (néztünk) át a munka kezdetén, aminek eredményeként egy rendkívül ellentmondásos képet kaptam. Hogy az azonos vagy hasonló értékeket egyáltalán át tudjam tekinteni, kénytelen voltam egy táblázatot készíteni, aminek egy részletét az alábbiakban mutatom be:
	
	DIN
	ISO11799
	BS5454
	ASRAE
	Ausztrál
	IFLA
	Holland
	NARA

	PAPÍR
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Optimális oC
	2-18
	 
	 
	-20 vagy10
	20±2
	18
	17±1
	18

	Optimális RH
	35-50
	30-45
	 
	40 vagy 30-50
	50±5
	45-55
	52±3
	35-45±5

	Optimális max. napi ingad. oC
	2
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 

	Optimális max. napi ingad. RH
	3
	 
	 
	 
	 
	5
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Elfogadható oC
	14-18
	 
	13-16±1
	 
	 
	 
	 
	 

	Elfogadható RH
	35-50
	 
	45-60±5
	 
	 
	 
	 
	 

	Elfogadható max. napi ingad. oC
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Elfogadható max. napi ingad. RH
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	PERGAMEN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Optimális oC
	2-18
	 
	 
	 
	18
	 
	17±1
	spec.m.klíma

	Optimális RH
	50-60
	50-60
	 
	 
	50-60
	 
	52±3
	spec.m.klíma

	Optimális max. napi ingad. oC
	2
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 

	Optimális max. napi ingad. RH
	3
	 
	 
	 
	5
	 
	 
	 


Véleményem szerint az ajánlás, de általában a szabványok nagyon rugalmatlanok: meg van adva egy tól-ig határ, és az ezen kívüli értékek egységesen rossznak tekintendők. Néhányan megkerülik ezt a problémát azzal, hogy szélesebb sávot jelölnek meg akár plusz-mínusz értékekkel. Viszont ezek a relatíve rugalmas megközelítések sem adnak választ arra a dilemmára, mely szerint nem mindegy, hogy az optimálistól az eltérés 2 fok vagy 10 fok vagy 20 fok. Sőt az sem mindegy, hogy az eltérés 1 napig, 1 hétig, 1 hónapig vagy még ennél is hosszabb ideig tart (erre még visszatérek).

A rugalmatlanság több kategória sávszerű alkalmazásával küszöbölhető ki. Hét különböző kategóriát definiáltam – optimális, megfelelö, átlagos, szükségmegoldás, kockázatos, alkalmatlan és különösen veszélyes –, melyekhez hőmérsékleti és RH-értékeket rendeltem. A felsorolt kategóriák közül talán a különösen veszélyes érdemel külön magyarázatot. Ez tulajdonképpen az alkalmatlan-kategóriához tartozik, de annak szélső értéktartományában helyezkedik el, ilyen viszonyok mellett a levéltári anyag már rövid időn belül is károsodhat. A sávszerűséget az is erősíti, hogy egy-egy kategória több értéktartományban is előfordulhat.
A papíriratoknál az alábbi értékek szerepelnek:
	Hőmérséklet oC
	<2
	Megfelelő

	 
	2-14
	Optimális

	 
	15-18
	Megfelelő

	 
	19-23
	Átlagos

	 
	24-26
	Szükségmegoldás

	 
	27-29
	Kockázatos

	 
	30-33
	Alkalmatlan

	 
	>33
	Különösen veszélyes

	 
	 
	 

	Napi ingadozás oC
	<2
	Optimális

	 
	2
	Megfelelő

	
	3
	Átlagos

	 
	4
	Szükségmegoldás

	 
	5-6
	Kockázatos

	
	7-8
	Alkalmatlan

	 
	>8
	Különösen veszélyes

	 
	 
	 

	RH %
	<20
	Alkalmatlan

	 
	20-30
	Kockázatos

	 
	31-39
	Szükségmegoldás

	 
	40-45
	Megfelelő

	 
	46-55
	Optimális

	 
	56-60
	Átlagos

	 
	61-64
	Szükségmegoldás

	 
	65-69
	Alkalmatlan

	 
	>69
	Különösen veszélyes

	 
	 
	 

	Napi ingadozás RH
	<4
	Optimális

	 
	4-5
	Megfelelő

	 
	6
	Átlagos

	 
	7-8
	Szükségmegoldás

	 
	9-10
	Kockázatos

	 
	11-14
	Alkalmatlan

	 
	>14
	Különösen veszélyes


Ugyanezeket a kategóriákat használom a raktárak besorolásánál is. A jelenleg érvényes ajánlás négy kategóriát ismer (többnyire indirekten, a szövegbe szőve jelöli őket):  1) optimális  2) még elfogadható  3) szükségraktár  4) alkalmatlan. A minősítési kategóriákat én külön definiáltam és – amint fentebb jeleztem – hárommal megtoldottam. A több kategória bár árnyaltabb besorolást tesz lehetővé, ugyanakkor meg is nehezíti azt. Ugyanis ha megbízható besorolást akarunk végezni, akkor az adatokat súlyozottan kell értékelnünk, azaz figyelembe kell vennünk, nemcsak az optimálistól való eltérés fokát, de az időtartamát is. Ezt meg lehet csinálni fejben, becsléssel is, de meggyőződésem, hogy a besorolást igazán objektíven és megbízhatóan csak számítógéppel lehet elvégezni.
A fenti példák mind papíriratokra vonatkoznak, a javaslatomban azonban minden fontos levéltári anyagtípusra (papír, pergamen, fekete-fehér, valamint színes fotó, mágneses és optikai adathordozó) eltérő értékeket állapítottam meg és külön táblázatokba foglaltam azokat, hogy könnyen áttekinthetők legyenek. Külön értékeket adtam az ún. vegyes levéltári anyagnak, mert az ilyen raktározás nagyon gyakori a magyar levéltárakban.

A jelenlegi ajánláshoz képest viszont töröltem az évszakok közötti értékekre vonatkozó feltételeket (pl. hogy az évszakok közötti hőmérsékletingadozás nem lehet nagyobb ±3 °C-nál). Egyrészt ezek a magyar levéltárak túlnyomó többségénél betarthatatlanok, másrészt nem is indokoltak, mert nagy időintervallumot fognak át (több hónapot), mely idő alatt az ingadozás jóval kisebb veszélyt jelent, mint a gyors változás, azt pedig szabályozza a napi ingadozás kritériuma.
Fontos eltérés a jelenlegi ajánláshoz képest, hogy az eddig ajánlott minimum heti három mérés helyett napi kétszeri mérést és regisztrálást javaslok. Meggyőződésem, hogy megbízható értékelést-minősítést csak rendszeres mérésekkel nyert adatok alapján tudunk végezni, a kritikus tömeget pedig a napi kétszeri adat adja. Gyakorlatból tudom, hogy sok fontos következtetést tudunk levonni ilyen kritikus adattömegből, nemcsak a minősítés alkalmával, hanem a mindennapi munkánk során is.
Egyéb megjegyzések
Egy raktár minőségét nemcsak a hőmérsékleti és a páratartalmi viszonyok determinálják, emellett még számtalan tényezőt kell figyelembe venni pl. a raktári berendezések állapotát, a higiéniát, a levegőáramlást, a fényviszonyokat, műszaki állapotot. Egy ajánlásban ezeket a tényezőket nem lehet részletezni, hanem csak általános útmutatót lehet adni, egy keretet, ami jó alapot adhat pl. egy kérdőív formájú szempontrendszer kidolgozásához, aminek a segtségével aztán a felmérést és a minősítést nagy biztonsággal el lehet végezni. Ugyanakkor azt sem szabad szem elől téveszteni, hogy egy ilyen felmérés és minősítés egyben kockázatelemzés is, ami – ha jól van megcsinálva – lehetővé teszi nemcsak a hibák kijavítását, hanem a kisebb-nagyobb katasztrófák elkerülését vagy a károk mérséklését is.
